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东南大学实验气体采购及气瓶使用管理实施细则
各院（系）：
根据《东南大学危险化学品安全管理办法》（校通知〔2009〕11号）中的相关规定，实验室与设备管理处负责教学科研用危险化学品日常管理及采购供应工作，保卫处负责危险化学品安全监督检查工作。鉴于目前的实际运行情况，为进一步做好实验气体的采购与管理工作，促进平安校园建设，现规定如下：

1、实验气体采购

（1）学校对气体供应商的供货资质进行审查，将合格供应商的名单予以公布。

（2）各院（系）和实验室原则上只能从合格供应商处采购实验用气体，对于合格供应商无法供应的特殊气体，需填写《东南大学特殊实验气体采购登记表》（附件1），由院（系）审核、报实验室与设备管理处同意后，方能进行采购，同时必须符合国家的相关规定。

2、气体钢瓶存放和使用

（1）压力气瓶必须做好标识和固定工作，分类分处保管，可燃性气体和助燃性气体瓶不得混放。

（2）易燃、易爆、有毒的危险气体连接管路必须使用金属管，其中乙炔的连接管路不得使用铜管，并配备必要的气体检测与报警器。
（3）对于存在多条管路或外接气源的实验室，必须画出气体管路布置图，并对气路进行标识。

（4）不得对压力气瓶进行焊接或改造，不得更改气瓶的钢印或颜色标记，不得使用已报废的气瓶。

（5）压力气瓶上选用的减压器要分类专用，安装时要旋紧，新连接管路必须及时检漏。使用中要经常检查有无漏气，应注意压力表读数，防止气体外泄。
（6）使用压力气瓶时，操作人员应站在与气瓶接口处垂直的位置上。开始使用打开气阀的顺序为先旋动总阀，后开减压器；停止使用时，先关闭总阀，用尽管路余气后，再关减压器；切不可只关减压器，不关总阀。开、关减压器和开关阀时，动作必须缓慢。 

（7）操作易燃易爆性气瓶时，应配备专用工具，并严禁与油类接触。操作人员不能穿戴沾有各种油脂或易感应产生静电的服装、手套操作，以免引起燃烧或爆炸。

（8）气瓶要远离热源，避免曝晒和强烈震动。可燃性气体和助燃性气体瓶，与明火的距离应大于十米。

（9）使用后的气瓶，应按规定留0.05 Mpa以上的残余压力。可燃性气体应剩余0.2 Mpa～0.3 Mpa（约2kg/cm2～3kg/cm2表压）；氢气应保留2 Mpa，以防重新充气时发生危险，不可用完用尽。

（10）各种气瓶必须按国家规定定期进行技术检查。

3、气体钢瓶搬运和充装注意事项

（1）在搬动气体钢瓶时，应装上防震垫圈，旋紧安全帽，以保护开关阀，防止其意外转动和减少碰撞。

（2）搬运充装有气体的钢瓶时，一般用特别的担架或小推车，也可以用手平抬或垂直转动，但决不允许用手搬着开关总阀移动。

（3）对于气体钢瓶有缺陷、安全附件不全或已损坏、不能保证安全使用的，切不可再送去充装气体，应送交有关单位检查合格后方可使用。

4、气体钢瓶储存原则

（1）实验室不得过量存放气体钢瓶（面积为40平方以下的实验室，钢瓶数量原则不得超过5个；面积为40平方以上的实验室，钢瓶数量原则不得超过8个），尽量不存放备用钢瓶。

（2）严禁在走廊和公共场所存放和使用气瓶。

（3）暂时不使用的气体钢瓶，请气体供应商帮助保管、处置。
附件1  东南大学特殊实验气体采购登记表
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抄报： 

抄送： 保卫处
东南大学实验室与设备管理处           2012年12月10日印发
